


2

Д
ан

ко
 7

-1
8 

О
Р
С

. 
В
.1

.0
0

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ..............................................................................................................3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.......................................................................................................5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.......................................................................................................6

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.........................................................................................................7

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.......................................................................7

5. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА..........................................................................................................9

6. МОНТАЖ КОТЛА................................................................................................................. 10

7. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ......................................................................................... 16

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА......................................................................................................18

9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.............................................................................................. 19

10.	 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ........................................................................................20

11.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.........................................22

12.	 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.......................................................................................22

13.	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ................................................................24

14.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ................................................24

15.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ КОТЛА...............................................................................24

16.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ..........................................................................................24

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА.................................................................29

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ.......................30

ОТМЕТКИ О НЕИСПРАВНОСТЯХ И ЗАМЕНАХ ДЕТАЛЕЙ И О РЕМОНТЕ............................. 31



3

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «Данко».
Перед началом эксплуатации котла внимательно ознакомьтесь с данным руковод-
ством.

ВНИМАНИЕ!
• При покупке котла убедитесь, что его мощность соответствует проекту на ото-

пление Вашего помещения.
• Требуйте обязательного заполнения торгующей организацией свидетельства о

продаже и талонов на гарантийный ремонт, проверьте комплектность и товар-
ный вид котла.

• Настоятельно рекомендуем в точности соблюдать требования к помещению, в
котором устанавливается котел, и требования к конструкции и утеплению ды-
мохода.

• Перед установкой котла в систему отопления, которая уже эксплуатировалась,
необходимо обязательно промыть трубопроводы и радиаторы от отложений
ржавчины, накипи и осадка.

• Для правильного заполнения и подпитки системы отопления обязательно устано-
вите сбросной предохранительный клапан на давление, не превышающее рабочее
давление воды (см. п.7 табл. 1), на расстоянии не более 150 мм от места присое-
динения вентиля для подпитки системы водой. Не допускайте повышения рабоче-
го давления в системе отопления!

• Запрещается устанавливать вентиль на переливной патрубок расширительного
бачка в открытой системе отопления и допускать замерзание воды в нем.

• Для предотвращения образования конденсата и, как следствие, повышенного
коррозийного износа теплообменника не допускается эксплуатация котла при
температуре теплоносителя в обратном трубопроводе ниже +40°С.

• Гарантийный ремонт не предоставляется и предприятие-изготовитель не несет
ответственности за работу котла:
- при игнорировании и грубом нарушении рекомендаций данного руковод-

ства;
- если монтаж, подключение и ремонт котла, выполнен лицами или организаци-

ями, не имеющими права на проведение данного вида работ;
- если смонтированный котел был введен в эксплуатацию без принятия его

специалистами территориального управления газового хозяйства;
- в других случаях в соответствии с п.12.4. данного руководства.

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.	 Котлы отопительные газовые стальные с герметичной камерой сгорания с отводом 
продуктов	 сгорания	 через	 внешнюю	 стену	 здания	 типа	 “Данко-7УС”,	 “Данко-10УС”,	
“Данко-12,5УС”,	 “Данко-15,5УС”,	 “Данко-18УС”,	 “Данко-7УВС”,	 “Данко-10УВС”,	
“Данко-12,5УВС”,	 “Данко-15,5УВС”,	 “Данко-18УВС”	 (далее	 -	 котлы), ТУ 
25.21.12-001-42628422-2021 с	рабочим	давлением	воды	до	0,15	МПа	и	максимальной	
температурой	воды	на	выходе	с	котла	до 9 0°С,	предназначенные	для	теплоснабжения	
индивидуальных	 жилых	 домов,	 квартир	 и	 сооружений	 коммунально-бытового	
назначения,	 оборудованных	 системами	 водяного	 отопления	 с	 принудительной	 или	
естественной	циркуляцией	теплоносителя.
В	 котлах	 “Данко-7УВС”...	 “Данко-18УВС”	 вмонтирован	 водоподогреватель	 для	 горячего	 во-
доснабжения	на	хозяйственные	нужды.



4

Д
ан

ко
 7

-1
8 

О
Р
С

. 
В
.1

.0
0

Примеры уловного обозначения котлов:
“Данко-10УС”	-	котел	теплопроизводительностью	10кВт	универсального	подключения	к	
системе	теплоснабжения	(левостороннее	или	правостороннее)	с	газовым	клапаном	
«SІТ»	предназначен	для	теплоснабжения;
“Данко-10УВС”	-	котел	теплопроизводительностью	10кВт	универсального	подключения	к	
системе	теплоснабжения	с	газовым	клапаном	«SІТ»	предназначен	для	теплоснабжения	и	
для	горячего	водоснабжения;
Котел	может	работать	как	на	природном,	так	и	на	сжиженном	газе.	Предприятие	-	изготовитель	
поставляет	котлы,	предназначенные	для	работы	на	природном	газе.	Комплект	для	пере-
вода	котла	на	сжиженный	газ	поставляется	производителем	или	им	рекомендованным	
поставщиком	по	запросу	покупателя	за	отдельную	плату.
ВНИМАНИЕ!

1.2. При покупке котла: необходимо убедиться, что его тепловая мощность отвечает 

проекту на отопление вашего дома или сооружения и потребностям в горячем 
водоснабжении (для котлов с водоподогревателем), проверьте комплектность 
соответственно разделу 3 и товарный вид. После продажи котла покупателю 
завод-производитель не принимает претензий по некомплектности, товарному 
виду и механическим повреждениям.

1.3.	Перед	эксплуатацией	котла	внимательно	ознакомьтесь	с	правилами	и	рекомендациями,	
изложенными	в	данном	руководстве.

1.4.	Нарушение	правил	эксплуатации,	указанных	в	руководстве,	может	привести	к	несчастно-
му	случаю	и	вывести	котел	из	строя.

ВНИМАНИЕ!

1.5. Монтаж котла, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж або-
нента производятся специализированной организацией и предприятием газового 
хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспреде-
ления и газопотребления», утвержденными Ростехнадзором, СП 89.13330.2012 
«Котельные установки», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», правилами пожарной безопасности и проектом, 
утвержденным (согласованным) предприятием газового хозяйства с обяза-
тельным заполнением контрольного талона на установку котла (приложение 1).

ВНИМАНИЕ!

1.6. Котлы могут эксплуатируются в системе отопления закрытого типа с обязательной уста-

новкой мембранного расширительного бака, манометра и предохранительного клапана 
с максимальным давлением 0,15 Мпа (1,5 бар), соответствующим рабочему давлению 
воды в системе теплоснабжения и указанному в Таблице 1 п.7.

1.7.	 Смонтированный котел может быть введен в эксплуатацию только после приемки его 

специалистами предприятия газового хозяйства, инструктажа владельца и обязательным 

заполнением контрольного талона на установку (приложение 1).

1.8.	 В дальнейшем все работы, связанные с газом (профилактическое обслуживание, регули-

ровка, устранение неисправностей газогорелочного прибора, автоматики безопасности, 

а также проверка, очистка и ремонт газохода должны выполняться только работниками 

специализированной организации, имеющей разрешение на право проведения данных 

работ с записью их в приложении 2.

1.9.	 Ремонт и уход за системой водяного отопления производятся владельцем котла или до-

моуправлением.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры котлов приведены в табл.1.
Таблица 1

Наименование параметра 
и размера

Норма

Д
ан

ко
-7

У
С

Д
ан

ко
-1

0
У
С

Д
ан

ко
-1

2
,5

У
С

Д
ан

ко
-1

5
,5

У
С

Д
ан

ко
-1

8
У
С

1. Вид газа Природный ГОСТ 5542
Сжиженный ГОСТ 20448

2. Давление газа, Па (мм.вод.ст.)
а) природного:

- номинальное (+100 Па)
- минимальное / максимальное

     б) сжиженного:
- номинальное
- минимальное / максимальное

1274 (130)
635(65) / 1764(180)

2940(300)
1960(200) / 3528(360)

3. Ном. теплопроизводительность, кВт ±10%
Ном. тепловая мощность, кВт

7
7,7

10
11,1

12,5
13,8

15,5
17,2

18
19,8

4. Максимальная температура	воды	на	выходе	из	котла,	°С, не	более 95
5. Диапазон регулирования температуры

на выходе из котла, °С 40...90
6. Коэффициент полезного действия, % 90
7. Рабочее давление воды в системе теплоснабжения,

МПа, не более  0,15 
8. Номин. расход газа, м3/ч ±10% приведенного

к нормальным условиям
а) природного (плотностью 0,73 кг/м3)
б) сжиженного (плотностью газовой фазы 2,0 кг/м3)

0,8
0,30

1,2
0,43

1,4
0,54

1,8
0,67

2,1
0,78

9. Разрежение за котлом, Па, не более 25
10. Температура продуктов сгорания, °С, не менее 110
11. Соединительная резьба присоединительных

патрубков, (условный проход):
- к системе газоснабжения
- к системе теплоснабжения
- к системе горячего водоснабжения

15
50 
15

12. Площадь сечения дымового патрубка, дм3, не менее 1,3
13. Максимальный расход воды в режиме горячего

водоснабжения, кг/ч, (DT = 35°С) - - - - -
14. Максимальное рабочее давление воды в системе

горячего водоснабжения, МПа, не более - - - - -
15. Габаритные размеры, мм, не более

- длина
- ширина
- высота

360
430
690

360
475
690

360
565
690

360
655
690

360
745
690

16. Объем воды в котле (л) 13 15 18 22 28
17. Масса котла, кг, не более

Масса газохода, кг, не более
49
7

55
7

65
7,5

75
7,5

83
8,5

18. Расстояние к патрубкам системы теплоснабжения, мм
- нижнему (от низа котла)
- верхнему (от низа котла)
- от передней стенки котла

170
565
250
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 продолжение

Наименование параметра 
и размера

Норма

Д
ан

ко
-7

У
В

С

Д
ан

ко
-1

0
У
В

С

Д
ан

ко
-1

2
,5

У
В

С

Д
ан

ко
-1

5
,5

У
В

С

Д
ан

ко
-1

8
У
В

С

1. Вид газа Природный ГОСТ 5542
Сжиженный ГОСТ 20448

2. Давление газа, Па (мм.вод.ст.)
а) природного:

- номинальное (+100 Па)
- минимальное / максимальное

     б) сжиженного:
- номинальное
- минимальное / максимальное

1274 (130)
635(65) / 1764(180)

2940(300)
1960(200) / 3528(360)

3. Ном. теплопроизводительность, кВт ±10%
Ном. тепловая мощность, кВт

7
7,7

10
11,1

12,5
13,8

15,5
17,2

18
19,8

4. Максимальная температура	воды	на	выходе	из	котла,	°С не	более 95
5. Диапазон регулирования температуры

на выходе из котла, °С 40...90
6. Коэффициент полезного действия, % 90
7. Рабочее давление воды в системе теплоснабжения,

МПа, не более  0,15 
8. Номин. расход газа, м3/ч ±10% приведенного

к нормальным условиям
а) природного (плотностью 0,73 кг/м3)
б) сжиженного (плотностью газовой фазы 2,0 кг/м3)

0,8
0,30

1,2
0,43

1,4
0,54

1,8
0,67

2,1
0,78

9. Разрежение за котлом, Па, не более 25
10. Температура продуктов сгорания, °С, не менее 110
11. Соединительная резьба присоединительных

патрубков, (условный проход):
- к системе газоснабжения
- к системе теплоснабжения
- к системе горячего водоснабжения

15
50 
15

12. Площадь сечения дымового патрубка, дм3, не менее 1,3
13. Максимальный расход воды в режиме горячего

водоснабжения, кг/ч, (DT = 35°С) 160 220 270 320 410
14. Максимальное рабочее давление воды в системе

горячего водоснабжения, МПа, не более 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
15. Габаритные размеры, мм, не более

- длина
- ширина
- высота

360
430
690

360
475
690

360
565
690

360
655
690

360
745
690

16. Объем воды в котле (л) 12 14 17 21 26
17. Масса котла, кг, не более

Масса газохода, кг, не более
51
7

57
7

67
7,5

78
7,5

86
8,5

18. Расстояние к патрубкам системы теплоснабжения, мм
- нижнему (от низа котла)
- верхнему (от низа котла)
- от передней стенки котла

170
565
250
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Таблица 2

№ Наименование

Норма для котла

Д
ан

ко
-7

У
С

Д
ан

ко
-1

0
У
С

Д
ан

ко
-1

2
,5

У
С

Д
ан

ко
-1

5
,5

У
С

Д
ан

ко
-1

8
У
С

Д
ан

ко
-7

У
В

С

Д
ан

ко
-1

0
У
В

С

Д
ан

ко
-1

2
,5

У
В

С

Д
ан

ко
-1

5
,5

У
В

С

Д
ан

ко
-1

8
У
В

С

1 Котел отопительный, шт. 1
2 Руководство по эксплуатации, экз. 1
3 Упаковка котла, шт. 1
4 Комплект деталей газохода, шт. 1
5 Упаковка комплекта деталей газохода, шт. 1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	 Помещение, в котором устанавливается котел, должно отвечать требованиям «Правил безо-
пасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Ростехнадзором, 
СП 89.13330.2016 «Котельные установки», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жи-
лых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» и правилам пожарной безопасности.
Котел должен располагаться в кухнях и нежилых (неслужебных) помещениях у внешних 
стен здания. Минимально допустимые расстояния от элементов фасада здания к краю 
патрубка отвода продуктов сгорания следует принимать согласно таблицы 3.

Таблица 3

Наименование параметра

Норма для котлов моделей
Данко-7УС (УВС)
Данко-10УС (УВС)

Данко-12,5УС (УВС)
Данко-15,5УС (УВС)
Данко-18УС (УВС)

- под приточным вентиляционным отверстием 2,5м
- рядом с вентиляционным отверстием 0,6м 1,5м
- над вентиляционным отверстием, окном 0,25м
- под окном Не допускается
- рядом с окном 0,25м 0,5м
- над уровнем земли 0,5м
- над поверхностью для прохода 2,2м
- под частями здания, выступающими
более 0,4 м

2,0м 3,0м

- под частями здания, выступающими
менее 0,4 м

0,3м 1,5м

- под другим отводом 2,5м
- рядом с другим отводом 1,5м

ЗАПРЕЩАЕТСЯ предусматривать выход дымового канала через наружную стену:
- в подъезды (арки), крытые переходы;
- в закрытые балконы, лоджии, эркеры;
- если расстояние между краем патрубка отвода продуктов сгорания и элементами фа-

сада здания меньше значений, указанных выше.
Стена дома, возле которой устанавливается котел, должна быть из негорючего материала 
(природные или искусственные): каменные материалы, бетон, железобетон, и т. п.; и без 
огнеопасного покрытия, как минимум в границах проекции котла на стену.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение легко воспламеняемых предметов на расстоянии:
- менее 0,2 м от корпуса котла;
- менее 0,5 м от дымохода котла.
Помещение, где устанавливается котел, должно быть оборудовано вентиляцией согласно
действующих нормативных документов.
Котел должен быть установлен вместе с газоходом, который входит в комплект поставки.
Монтаж газохода и подсоединения к нему котла должно быть выполнено в соответствии с
разделом 6 данного руководства.

4.2.	 Техническое обслуживание и ремонт котла производятся сотрудниками территориального 
управления газового хозяйства или обученным квалифицированным персоналом сервис-
ных центров.

4.3.	 Для предотвращения несчастных случаев и повреждения котла

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• самовольно устанавливать котел и запускать его в работу;
• включать котел детям и лицам, которые не прошли инструктаж в службе газо-

вого хозяйства;
• устанавливать и эксплуатировать котел в помещениях с агрессивными парами

или пылью, а также при производстве строительных работ;
• эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой;
• пользоваться горячей водой из отопительной системы, в т.ч. для бытовых 

целей;
• использовать огонь для обнаружения утечки газа (для этих целей необходимо 

использовать мыльную эмульсию);
• включать котел без подсоединения к дымоходу, при отсутствии тяги в 

дымоходе и без предварительного заполнения системы водой;
• нажимать кнопку блока автоматики и вращать ручку регулятора температуры

без надобности;
• класть на котел и трубопроводы или хранить близко легковоспламеняющиеся 

предметы (бумага, тряпки и т.п.);
• устанавливать шибер в дымоходе;
• поднимать температуру воды в котле выше 95°С и давление более 0,15 МПа

(1,5 бар);
• уменьшать диаметр присоединительного газопровода;
• спонтанно менять схему отопления и конструкцию отопительного аппарата

(при необходимости изменения схемы отопления обращаться в соответствую
щие специальные проектные организации);

• допускать, чтобы система отопления была незаполненной или не полностью 
заполненной, а также заполнять систему отопления из водопроводных сетей с 
превышением давления воды в котле согласно п.7 таблицы 1;

4.4.	 При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.
4.5.	 При обнаружении в помещении запаха газа срочно выключите котел, откройте окна, 

двери и вызовите по телефону 104 аварийную газовую службу. К ее приезду и к устране-
нию утечки газа не выполняйте работ, связанных с огнем, искрообразованием (не вклю-
чайте и не выключайте электроосвещения, не пользуйтесь газовыми и электрическими 
приборами).

4.6.	 В случае возникновения пожара срочно сообщите в пожарную часть по телефону 101
4.7.	 При неправильном пользовании котлом может наступить отравление газом или ок-

сидом углерода (угарным газом). Признаком отравления является: тяжесть в голове, 
сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, 
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одышка, нарушение двигательных функций. Пострадавший может внезапно потерять 
сознание.
Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обмораживание, напоминающее 
ожог. Пары сжиженного газа могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах, 
где может образоваться взрывоопасная смесь при очень малых утечках. Сжиженные газы, 
действуя на организм, вызывают недомогание и головокружение, потерю сознания, а при 
значительных концентрациях в воздухе - удушье.
Для оказания первой помощи потерпевшему:
- вызовите скорую помощь по телефону 103;
- вынесите потерпевшего на свежий воздух, тепло укутайте и не дайте уснуть;
- при потере сознания дайте понюхать нашатырный спирт и сделайте искусственное ды-

хание.
4.8.	 Нарушение указаний по эксплуатации и требований по технике безопасности мо-

жет привести к несчастному случаю.

5. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА

Котел (Рис. 1,2) состоит из таких основных частей: теплообменника (корпус-1, топка-2, 
конвективный газоход-3), горелочного устройства-4, газовой автоматики-5, декоративно-
го кожуха-7.
Автоматика служит для подачи газа к запальной и основной горелке, регулирования тем-
пературы воды в котле и автоматического отключения подачи газа если:
• пилотная горелка погасла;
• давление газа в сети ниже минимального или прекращена подача газа;
• нагрев теплоносителя выше 90°С.
Автоматика управления газогорелочными устройствами «SIT» (Рис. 1), состоит из термо-
статического устройства управления 630 EUROSIT - поз.5 с терморегулятором-2 и пъезок-
нопкой-1 (Рис. 1а); пилотной горелки-17 с термопарой-16 и электродом-15.
Между корпусом-1 и декоративным кожухом-7 размещенная теплоизоляция-13. В котлах
типа “Данко-7УВС” ... “Данко-18УВС” в корпус 1 вмонтирован водонагреватель-22 (Рис. 2)
в виде змеевика (из медной трубки) для горячего водоснабжения.
Газоход-6 представляет собой две эксцентрически расположенные одна в другой трубы,
каждая из которых состоит из двух телескопически - соединенных секций, что позволяет
изменять общую длину газохода в зависимости от толщины внешней стены отаплива-
емого помещения, в котором устанавливается котел. Внутренняя труба (поз.11), соеди-
ненная с верхним разрезом камеры сгорания, - есть дымоход, по которому продукты
сгорания из котла выводятся за пределы помещения. Внешняя труба есть воздуховод,
по которому внешний воздух, необходимый для горения газа, поступает в топку котла.
Чистка дымогарных труб корпуса котла проводится при снятом декоративном кожухе,
крышке корпуса котла и вынутой основной горелке. Для того чтобы снять основную го-
релку - 18, необходимо отсоединить горелочное устройство - 4 и пилотную горелку - 17
(Рис. 2), отвинтить гайки - 1 (Рис. 2а), снять горелочное устройство вместе с горелкой.
Имеется возможность достать основную горелку через переднюю стенку теплообменни-
ка, для чего необходимо отвинтить гайки - 3 и снять крышку - 5 (Рис. 2а), открутить бол-
ты - 2 и вынуть горелку. При установке котла воздуховод одним концом закладывается в
стену дома, другим - закрепляется на котле и уплотняется изоляционной прокладкой. На
конце газохода устанавливается защита дымохода, чтобы обеспечить надежную работу
котла в ветреную погоду.
Декоративный кожух стальной штампованный, покрытый защитной эмалью, крепится к
теплообменнику четырьмя винтами (по два с каждой стороны). Для доступа к газовой
автоматике и соединительным патрубкам необходимо открутить эти винты и снять деко-
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ративный кожух. На передней стенке кожуха имеются отверстия, через которые можно 
наблюдать за процессом горения сквозь обзорное отверстие - 12 в теплообменнике, а 
зеркало - 24 улучшает обзор.
Подключение котла к системе отопления проводится с помощью патрубков - 20, которые 
расположены по обе стороны котла, для более удобного подключения; к газовой маги-
страли через патрубок - 21 (возможно подключение с двух сторон); к системе горячего 
водоснабжения через патрубки-23 (Рис. 2). Розжиг зажигающей (пилотной) горелки про-
изводится пъезокнопкой - 1 (Рис.1 а). Указатель температуры - 19 служит для визуального 
контроля температуры воды в котле.

6. МОНТАЖ КОТЛА

6.1.	 Мощность котла должна соответствовать проекту на отопление и обеспечивать необходи-
мый обогрев помещения.
При замене котла необходимо учитывать объем воды в системе отопления.
ВНИМАНИЕ!
При повышенных теплопотерях помещения или значительном превышении объ-
ема теплоносителя от заданных проектом системы отопления и установленных 
стандартов температура воды в системе может не достигать высоких значений. 
В данном случае претензии относительно температурных показателей при работе 
котла заводом-производителем не принимаются.

Устанавливать котел необходимо, учитывая, по возможности, преобладающие направле-
ния ветров в данной местности.
Температура помещения, в котором устанавливается котел, не должна быть ниже +5°С.
Требования к вентиляции помещения. В помещении, где находится котел, необходимо 
предусматривать общеобменную вентиляцию, по расчету.

6.2.	 К установке у потребителя допускается котел заводского изготовления при наличии руко-
водства по эксплуатации.
Перед установкой котла необходимо снять стойки поддона, а болты крепления 
закрутить на место.
Снять декоративный кожух, выкрутив винты - 18 (Рис. 4) крепления кожуха с теплооб-
менником. После всех подсоединений котла кожух установить в обратной последова-
тельности.
При необходимости подключения газа к котлу с другой стороны, необходимо высверлить 
заклепки - 1 (Рис. 4а), повернуть переднюю стенку - 2 на 180° и скрепить с боковыми 
стенками. Вынуть термобаллон - 3 газового клапана из гильзы, открутить трубки - 4 и 5 
и термопару - 6, отсоединить колено поз. 7. Открутив винты - 8, снять клапан, повернуть 
его на другую сторону и прикрутить. Собрать все в обратной последовательности.

6.3.	 Установку котла необходимо выполнять соответственно рисунку 4 в следующей последо-
вательности:
6.3.1.	 Во внешней стене дома пробить горизонтальный круглый канал диаметром не 

меньше 240 мм (для котлов 7 и 10 кВт), 270 мм (для котлов 12,5 и 15,5 кВт) и 300 
мм (для котла 18 кВт), положение которого должно отвечать положению внешнего 
кольца котла-20 (Рис. 4), для подсоединения патрубка воздухопровода, при этом 
расстояние от пола к котлу должно быть не меньше 100мм. Необходимо учесть, что 
для обеспечения установки и снятия котла, а также для снятия и установки газого-
релочного устройства вокруг котла должно быть свободное место (не должно быть 
никаких строительных элементов или стационарно установленного оборудования): 
от стены сбоку присоединительных патрубков на расстоянии не менее 300 мм, а 
перед котлом на расстоянии не менее 1000 мм.
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Рисунок 1.

Котел газовый отопительный стальной "Данко –7УС…18УС ".

1 - корпус; 2 - топка;  3 - газоход конвективный; 4 - горелочное  устройство; 5 - автоматика 
(газовый клапан) 630 EUROSIT; 6 - труба воздухопровода (для подачи воздуха для горения); 
7 - кожух декоративный; 8 - трубы дымогарные; 9 - турбулизаторы; 10 - крышка корпуса; 11 - 
труба дымохода (для отвода продуктов сгорания); 12 - обзорное отверстие; 13 - теплоизоляция; 
14 - стойка  поддона; 15 - пъезоэлектрод; 16 - термопара; 17 - пилотная горелка; 18 - горелка 
основная; 19 - указатель температуры; 20 - патрубки для присоединения к системе отопления; 
21 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 24 - зеркало.

Рисунок 1а.

Панель управления газового клапана 

630EUROSIT:

1	-	пьезокнопка;	2	-	ручка	терморегулятора.
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Рисунок 2.

Котел газовый отопительный стальной "Данко 7УВС…18УВС ".

1 - корпус; 2 - топка;  3 - газоход конвективный; 4 –горелочное  устройство; 5 – автоматика 
(газовый клапан) 630 EUROSIT; 6 – труба воздухопровода (для подачи воздуха для горения); 
7 - кожух декоративный; 8 - трубы дымогарные; 9 - турбулизаторы; 10 – крышка корпуса; 11 – 
труба дымохода (для отвода продуктов сгорания); 12 – обзорное отверстие; 13 - теплоизоляция; 
14 – стойка  поддона; 15 - пъезоэлектрод; 16 - термопара; 17 - пилотная горелка; 18 – горелка 
основная; 19 - указатель температуры; 20 – патрубки для присоединения к системе отопления; 
21 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 22- водонагреватель; 23- патрубки для 
присоединения к системе горячего водоснабжения; 24 – зеркало.

Рисунок 2а.

Демонтаж основной горелки:

1 - гайки; 2 - болты; 3 - гайки; 4 - горелочное устройство; 5 - крышка
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Рисунок 3.
Рекомендуемая схема установки котла с водоподогревателем в системе отопления 

открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя.

1	-	котел;	2	-	нагревательные	приборы	(радиаторы);	3	-	расширительный	бачок;	4	-трубопровод	
подачи;	5	-	главный	стояк;	6	-	переливной	патрубок;	7	-	водопровод;	8	-	спускной	вентиль;	9	-		
вентиль	для	подпитки	системы	водой;	10*	-	вентиль	для	подачи	воды	к	водонагревателю;	11*,12*	
- вентили	 для	 регуляции	 отопления	 и	 водонагрева;	 13	 -	 обратный	 трубопровод;	 14	 -	 фильтр 
грубой	очистки	воды;	15	-	предохранительный	клапан.
* Монтировать для котла с водоподогревом.

Рисунок 3а.
Схема установки котла с водоподогревателем в системе отопления закрытого типа с 

принудительной циркуляцией теплоносителя.

1 - котел; 2 - воздухоотводчик автоматический; 3 - манометр; 4 - предохранительный клапан; 5 - 
терморегулирующий вентиль;  6 - нагревательные приборы (радиаторы); 7-радиаторный 
развоздушиватель; 8 - расширительный бак; 9 - переливной патрубок; 7 - водопровод; 8 - спускной 
вентиль; 9 -  спускной вентиль; 10* -  вентиль для подачи воды в водонагреватель; 11*,12* - вентили 
для регуляции отопления и водонагрева; 13 - обратный клапан; 14 - вентиль для подпитки системы 
водой; 15 - фильтр; 16 - обратный клапан; 17 - насос циркуляционный; 18  - фильтр грубой очистки 
воды; 19 - вентиль запорный.     * Монтировать для котла с водоподогревом.



Д
ан

ко
 7

-1
8 

О
Р
С

. 
В
.1

.0
0

Рисунок 4.

Монтаж котла.

1 - патрубок воздухопровода; 2 - секция воздухопровода; 3 - котел; 4 - проушина; 5 - шпилька 
М10; 6 - гайка М10; 7 - шайба; 8 - патрубок дымохода; 9 - секция дымохода; 10 - болт М8; 11 - 
уплотнитель; 12 - защита дымохода (коробка); 13 - патрубок подачи теплоносителя в систему 
отопления; 14 - патрубок подачи теплоносителя из системы отопления в котел; 15 - патрубок 
выхода горячей воды из водонагревателя; 16 - патрубок подачи холодной воды в водонагрева-
тель; 17 - патрубок для присоединения к газовой магистрали; 18 - винт; 19 - внешнее кольцо

Рисунок 4а.

Изменение подключения котла.

1	-	заклепки;	2	-	передняя	стенка;	3	-	термобаллон;	4	-	трубка;	5	-	трубка;	6	-	термопара;	7	-	ко-
лено;	8	-	винты
14
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6.3.2.	 Установить патрубок воздухопровода 1 по оси канала горизонтально, так, чтобы 
торец выступал над внутренней плоскостью стены на 25 мм и зафиксировать па-
трубок деревянными клиньями, во избежание его деформации.

6.3.3.	 Установить секцию воздухопровода 2 соответственно рисунку 4, так, чтобы ее то-
рец выступал на 15 мм над внешней плоскостью стены, а ось была наклонена вниз 
в пределах зазора между патрубком 1 и внешней трубой секции воздухопровода 
2, и зафиксировать секцию деревянными клиньями.

6.3.4.	 Заполнить полость между стенками канала и трубами песчано-цементным раствором.
6.3.5.	 Закрепить в стене четыре шпильки крепления котла.
6.3.6.	 Установить патрубок дымохода 8 по оси канала горизонтально и зафиксировать 

болтами 10.
6.3.7.	 В пазу воздуховода котла поместить уплотнитель 11 и закрепить котел проуши-

нами 4 на четырех шпильках 5 при помощи гаек 6, расположив их из двух сторон 
проушин (добиться уплотнения между котлом и патрубком 1 и зафиксировать котел 
в таком положении гайками с двух сторон проушин).

6.3.8.	 Установить на патрубок 8 секцию дымохода 9.
6.3.9.	 На выступающую секцию газохода 2 и секцию дымохода 9 установить защиту ды-

мохода и зафиксировать на стене здания.
6.3.10.	Секцию дымохода 9 установить под углом 0…3° (для отведения конденсата) и ори-

ентировочно на расстоянии 60 мм от торца защиты дымохода (в зависимости от 
конкретных условий эксплуатации расстояние может изменяться).

6.4.	 Работы по установке котла, монтаж дымохода и воздухопровода, а также запуск котла 
в работу должны проводиться сотрудниками территориального управления газового 
хозяйства или обученным квалифицированным персоналом сервисных центров.
При помощи телескопической трубы 9 (Рис. 4) отрегулировать зазор с защитой дымохода 
12 таким образом, чтобы пламя на основной и запальной горелке горело ровно без отры-
ва от горелок.

6.5.	 Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления котел устанавливается 
ниже	уровня	нагревательных	приборов	(радиаторов).
Расширительный	бачок	устанавливается	в	наивысшей	точке	системы,	желательно	в	ота-
пливаемом	помещении.	Запрещается устанавливать вентиль на переливной патру-
бок и допускать замерзание воды в нем (см. рис. 3).
ВНИМАНИЕ!

6.6.	 Установку котла и присоединение к системе отопления и горячего водоснабжения 
выполнить согласно проекта на отопление (рекомендованная схема изображена 
на рис. 3).
При проведении электросварочных работ необходимо вынуть термобаллон газо-
вого клапана из гильзы.
Присоединение котла к системе отопления необходимо выполнить только при по-
мощи разъемных соединений (стальных соединительных муфт с контргайкой, на-
кидных гаек или фланцев). Присоединение не должно сопровождаться натяжкой 
труб. Оси соединительных труб должны совпадать с осями патрубков котла. 
Горизонтальные участки трубопроводов системы отопления открытого типа не-
обходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм на 1 м в сторону радиаторов и от 
них к котлу для обеспечения свободного выхода воздуха при заполнении системы 
водой и исключить возникновение воздушных пробок.
Трубопроводы, радиаторы и места их соединений должны быть герметичными, 
подтеки воды не допускаются.
Установите фильтр грубой очистки воды на обратном трубопроводе перед котлом 
и на контур горячего водоснабжения.
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6.7.	 Подключение котла к газопроводу необходимо выполнить через диэлектриче-

скую изоляцию при помощи труб с условным проходом не менее указанного в п.11 

табл.1.

Допускается присоединение котла к газопроводу с использованием гибких метал-

лических шлангов сильфонного типа, имеющих необходимые прочностные харак-

теристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого 

газа. Гибкие подводки должны иметь сертификат соответствия.

Установите газовый фильтр для очистки трубопроводного газа от пыли, ржавчины 

и других твёрдых частиц.

6.8.	 При установке газового счетчика, регулятора давления газа должно обеспечивать-

ся необходимое использование газа для одновременной работы всех подключен-

ных после них газовых приборов.

Не допускайте уменьшения сечения газовых труб на перегибах.

6.9.	 Для правильного заполнения и подпитки системы отопления обязательно устано-

вите сбросной предохранительный клапан на давление, не превышающее рабочее 

давление воды (см. п.7 табл. 1), на расстоянии не более 150 мм от места присое-

динения вентиля для подпитки системы водой.

6.10. При установке дополнительных электромеханических устройств необходимо обе-

спечить надежное заземление котла.

7. ПОДГОТОВКА КОТЛА К РАБОТЕ

7.1.	 Перед включением котла в работу необходимо:

- заполнить систему отопления теплоносителем (водой).

Требования к химическому составу воды. Вода для заполнения системы, а также

её подпитки должна быть прозрачной, бесцветной, без суспензий, масел и химически

агрессивных элементов (питьевого качества), иметь величину водородного показателя рН

между 6,5 и 8 и минимальную жесткость. После заполнения системы несколько раз дове-

дите температуру теплоносителя до 80-90°С для выделения растворенного в воде возду-

ха. Проконсультируйтесь с квалифицированными специалистами по химической очистке

воды.

- наполнять систему холодной водой нужно медленно и без остановок, чтобы предотвра-

тить завоздушивание системы.

- убедиться в плотности присоединения котла к газоходу и отсутствию газа в помещении.

ВНИМАНИЕ!

7.2.	 Перед установкой котла в систему отопления, которая уже эксплуатировалась, 

необходимо обязательно промыть трубопроводы и радиаторы от отложений ржав-

чины, накипи и осадка (см. п.10.2).

При невыполнении данных требований продукты отложений переносятся в котел, 

что значительно усложняет циркуляцию теплоносителя, снижает теплоотдачу кот-

ла, приводит к возникновению шумов при работе котла и уменьшает срок его экс-

плуатации. В указанных случаях претензии к работе котла заводом-производите-

лем не принимаются.

7.3.	 Проверьте герметичность системы отопления, водоснабжения и подвода газа.

7.4.	 Проверьте давление газа при выключенном котле. Его величина должна быть менее 3000 

Па (306мм. вод. ст.).
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Проверьте давление газа при работающем котле. Давление должно быть 1250-1400 Па 
(127-143 мм. вод. ст.).

7.5.	 Включите котел и нагрейте воду в системе отопления до 80°С. В закрытых системах ото-
пления следите за давлением воды. При росте давления больше 0,15 МПа (1,5 бар) мед-
ленно сливайте воду из системы отопления, пока давление уменьшится до 0,08-0,09 МПа 
(0,8-0,9 бар). При нагреве воды в системе отопления давление должно быть не более 0,14 
МПа.

7.6.	 При заполнении системы отопления из городской сети водоснабжения не допускайте ро-
ста давления воды в системе более 0,1 МПа (1,0 бар).

7.7.	 После запуска котла, проверьте, достаточно ли зажигающая горелка (пилотная) обогрева-
ет термопару. Пламя на горелке должно быть синего цвета.

7.8.	 Включение котла в работу.
7.8.1.	 При применении автоматики «630EUROSIT» (Рис.1):

- убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт;
- убедитесь, что котел выключен - точка белого цвета на ручке 2 (см. рис.1а) со-

вмещена с знаком „звездочка” на панели;
- откройте общий кран на газопроводе;
- поверните ручку 2 против часовой стрелки к совмещению знаков „звездочка”

на ручке панели; -плавно нажмите на ручку 2 в осевом направлении до упора
(доступ газа на пилотную горелку открыт) и удерживая ее в нажатом состоянии,
нажмите несколько раз кнопку 1, горелка должна загореться (при нажатии на
кнопку 1 должно быть слышно щелканье пъезозажигалки);

- держите ручку 2 в нажатом положении при зажженной пилотной горелке не ме-
нее 10 секунд;

- отпустите ручку 2 - пилотная горелка должна гореть (в случае её угасания необ-
ходимо повторить предыдущие действия, увеличив время нажатия ручки 2);

- поверните ручку 2 против часовой стрелки в направлении позиции "7” (что отве-
чает максимальной температуре 90°С теплоносителя) - основная горелка заго-
рается;

- при определенном положении (1...7) ручки 2 в котле автоматически поддержива-
ется температура теплоносителя путем периодического включения-выключения
основной горелки (при достижении заданной температуры основная горелка
гаснет, а когда температура теплоносителя понизится на 5°±2,5°С, она снова
загорается);

- при работе котла необходимо определиться с соответствием показателей тер-
мометра котла положению (1…7) ручки 2.
Примечание: повторное включение котла допускается минимум через 3
минуты после его выключения.

Выключение котла:
- поверните ручку 2 по часовой стрелке до совмещения звездочки белого цвета

со знаком „звездочка” на панели - основная горелка погаснет, при этом пилот-
ная горелка будет гореть;

- для полного отключения пилотной и основной горелок поверните ручку 2 по часо-
вой стрелке до совмещения точки белого цвета с знаком „звездочка” на панели;

- закройте кран на газопроводе.
ВНИМАНИЕ!

  Рекомендуется устанавливать перед котлом фильтр для очистки газа.
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8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

ВНИМАНИЕ!
8.1.	 После пуска котла в работу к полному прогреванию всей системы отопления на 

стенках топки образуется конденсат, который капает на основную горелку (слыш-
но шипение). Это не недостаток. Необходимо ручкой терморегулятора выставить 
температуру на 70°С и греть воду в системе отопления. При достижении в теплоо-
бменнике температуры 60-65°С образование конденсата прекратится.

8.2.	 Для предотвращения образования конденсата при эксплуатации котла не допу-
скайте снижения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе (на входе 
в котел) ниже +40°С (на прикосновение рукой должно чувствоваться тепло).
При несоблюдении этого условия металл теплообменника начнет окисляться (под 
котел будет сыпаться ржавчина), возможно прогорание основных горелок и преж-
девременный выход котла из строя.

8.3.	 Не рекомендуется устанавливать ручку терморегулятора на максимальную отметку.
Уменьшение температуры котла осуществляется терморегулятором постепенно.

8.4.	 Запрещается отбирать и использовать воду из системы отопления для горячего 
водоснабжения.
Не допускайте подтекания воды на соединительных патрубках.

8.5.	 Запрещается эксплуатировать котел при:
• неисправном дымоотводном канале с плохой тягой;
• загорании основной горелки от пилотной горелки за время, более чем 2 сек.

после подачи газа на основную горелку;
• проскакивании пламени во внутрь горелки;
• наличии утечки воды из котла;
• неплотности топки и дымохода котла, поступлении продуктов сгорания газа в

помещение;
• выявлении запаха газа в помещении, где установлен котел.

8.6.	 При обнаружении неполадок немедленно выключите котел и сообщите в газовую службу.
8.7.	 Перевод котла на другой тип газа должен выполняться только сотрудниками территори-

ального управления газового хозяйства или обученным квалифицированным персоналом 
сервисных центров, допущенных к данному виду работ, с записью изменения, даты и имени 
сервисного техника, проводившего данную операцию, подписью и печатью (Приложение 2).
ВНИМАНИЕ!
Котел, работающий на сжиженном газе, ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в помеще-
ниях, расположенных ниже уровня земли.

Перевод с природного газа на сжиженный газ:
- перекрыть подачу газа;
- отсоединить коллектор от газовой трубы, вынуть тер-

мобаллон клапана из гильзы в котле;
- демонтировать коллектор из котла;
- заменить жиклер основной горелки (Рис.5), проверив

соответствие маркировки на жиклерах диаметрам,
указанным в таблице 4;

- снять трубку подвода газа к пилотной горелке;
- пилотная горелка - заменить инжектор (Рис.6) для при-

родного газа (2отв. Ø0,29мм), на инжектор для сжи-
женного газа (1отв. Ø0,24мм);

- собрать и установить коллектор на место в обратной
последовательности;

Рисунок 5.

Замена жиклеров  
основной горелки.



19

- клапан - отключить функцию регулятора давления
газа, для этого регулировочный винт выставить на
максимальное давление;

- клапан - отключить функцию настройки расхода газа
на пилотную горелку, для этого регулировочный винт
выставить на максимальное давление;

- проверить давление на входе.
ВНИМАНИЕ !
После завершения всех настроечных и регулиро-
вочных работ проверить герметичность соединений
и правильную работу котла.

Не допускайте отрыв или проскок пламени при соответ-
ственно максимальном и минимальном давлении газа.
ВНИМАНИЕ !
Наклеить на заводскую табличку специальную наклейку «Прибор переведен на 
…» с указанием нового типа газа.

При реконструкции котла использовать только комплектующие, поставляемые производи-
телем или им рекомендованным поставщиком;
При изменении вида топлива герметизацию резьбовых соединений газовых линий необ-
ходимо проводить изоляционными материалами, предназначенными только для данного 
вида топлива;
Снятые части сохранять.
Диаметры жиклеров котлов, работающих на сжиженном газе приведены в таблице 4.

Таблица 4

Сжиженный газ ГОСТ 20448
Номинальное давление газа, Па (max/min) 2940 (3528/1960)
Номинальная теплопроизводительность, кВт 7 10 12,5 15,5 18
Диаметр жиклера × количество жиклеров 1,6×1 1,8×1 2,0×1 2,4×1 2,6×1
Расход газа, м3/ч 0,30 0,43 0,54 0,67 0,78
Расход газа, кг/ч 0,63 0,91 1,13 1,41 1,63

9. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Нагрев воды для горячего водоснабжения обеспечивается водонагревателем, который 
работает по принципу „вода-вода, то есть температура воды, которая идет на хозяйствен-
ные потребности, зависит от температуры воды в котле.
Максимальный нагрев воды, на выходе из контура горячего водоснабжения котла, до тем-
пературы 55…65°С уменьшает отложение на стенках водонагревателя.
Для контроля за температурой установите термометр.
Чтобы получить горячую воду необходимо поддерживать температуру теплоносителя в 
котле, для этого при монтаже котла (Рис.3) обязательно установите вентили и перепуск-
ную трубу, которая соединяет выход и вход воды из котла на отопление.
При помощи вентилей регулируется температура воды в котле и количество воды, которая 
подается на отопление.
При работе котла для подогрева воды в летнее время необходимо вентиль, установлен-
ный на входе, закрыть полностью, а вентиль, установленный на перепускной трубе, от-
крыть полностью.
Температуру теплоносителя в котле отрегулируйте терморегулятором.

Рисунок 6.

Замена инжектора 
пилотной горелки
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ВНИМАНИЕ!
Во избежание получения ожоговых травм запрещается пользоваться горячей водой с 
температурой свыше 70 °С. При температуре отопительной воды в котле свыше 55 °С, 
чтобы не получить ожог, перед тем, как открыть кран горячей воды, нужно подать в 
смеситель холодную воду, затем открыть кран горячей воды и отрегулировать расход 
до получения требуемого количества воды нужной температуры из смесителя. При 
понижении температуры воды на выходе из смесителя постепенно прикрывайте кран 
холодной воды (до полного его закрытия), поддерживая нужную температуру воды. 
Затем ручкой крана горячей воды установите необходимый расход воды желаемой 
температуры. Если температура горячей воды при установившемся режиме недо-
статочна, закройте вентиль поз. 12 (рис. 3) на магистрали обратной воды или умень-
шите расход горячей воды соответствующим краном смесителя. После прекращения 
пользования горячей водой, вентиль поз. 12 необходимо открыть, а рукояткой управ-
ления установить желаемую температуру в системе отопления.

Для улучшения работы и продолжения срока эксплуатации контура горячего водоснаб-
жения, на вводе в контур подачи воды рекомендуется устанавливать фильтр для очистки 
воды и периодически промывать контур чистой проточной водой (подключить воду к верх-
нему патрубку, а с нижнего сливать в канализацию).
При быстром открытии-закрытии крана горячей воды происходит гидроудар (резкая оста-
новка потока жидкости в контуре ГВС). От вибрации змеевика появляются щелчки, стук и 
прочий шум в системе отопления, а также это приводит к появлению трещин и расколу 
труб. Самый простой способ обезопасить контур ГВС от гидроудара - плавное включение 
и выключение запорной арматуры. Для этой цели больше подходят вентильные краны, с 
их плавным ходом, в отличие от шаровых и других кранов с более быстрым перекрытием 
потока жидкости. Эта норма также записана в СП 30.13330.2012 (п.7.1.4) и СНиП 2.04.01-85 
«Внутренний водопровод и канализация зданий» (п.10.4. Конструкция водоразборной и за-
порной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды).

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1.	 Наблюдение за работой котла возлагается на потребителя, который обязан поддерживать 
котел в чистоте и исправном состоянии.
ВНИМАНИЕ!

10.2.	После отопительного сезона, чтобы предотвратить повышенную коррозию метал-
ла, не рекомендуется сливать воду из системы отопления.
Для исключения засорения котла и системы отопления на обратном трубопроводе 
перед котлом рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды и произво-
дить его периодическую чистку.
В случае отложения накипи на внутренних поверхностях теплообменника котла и 
системы отопления, рекомендуется их очищать. Периодичность очисток зависит от 
того, насколько часто заменялась вода в системе отопления и от ее жесткости. На-
кипь устраняют химическим способом - раствором кальцинированной соды, раство-
ром соляной кислоты с ингибитором или специальными средствами: антинакипью, 
ингибитором накипеобразования. Раствор кальцинированной соды (0.5 кг на 10л 
воды). Для этого заполните раствором систему отопления и выдержите на протяже-
нии двух суток, а затем слейте раствор и промойте систему несколько раз чистой во-
дой. Использование других средств регламентируется методиками их применения.
Не менее одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности зме-
евика (водонагревателя) и штуцера в месте выхода горячей воды на наличие накипи.
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Для удаления накипи в контуре горячего водоснабжения залейте в змеевик сред-
ство для химического удаления минеральных отложений. Незначительную накипь 
в штуцере удалите механическими средствами. После удаления накипи промойте 
змеевик слабым раствором щелочи, а затем водой.

10.3.	 Проверьте конвективный газоход на наличие загрязнения. Для этого необходимо снять 
декоративный кожух, выкрутив предварительно винты -18 (рис.4) крепления кожуха с те-
плообменником, выкрутить болты крепления крышки корпуса, снять крышку и прокладку и 
вынуть из каналов конвективного газохода турбулизаторы. В случае наличия загрязнения, 
необходимо снять основную и пилотную горелку и выполнить чистку каналов конвектив-
ного газохода. Соберите котел в обратной последовательности.

10.4.	 В случае остановки работы котла, если имеется угроза замерзания воды в системе ото-
пления, полностью слейте воду из котла и из системы отопления, а при наличии в котле 
контура горячего водоснабжения - то и из него.

10.5.	 В процессе эксплуатации один раз в неделю проверяйте заполнение системы отопления 
водой по наличию воды в расширительном бачке, уровень которой не должен опускаться 
ниже 1/4 его высоты. Наполнение системы проводят при охлаждении котла ниже 40°С 
(температура измеряется термометром котла).

10.6.	 Ежегодный профилактический осмотр, обслуживание и ремонт котла производятся только 
сотрудниками территориального управления газового хозяйства или обученным квалифи-
цированным персоналом сервисных центров, допущенным к данному виду работ.
Эти работы лучше всего проводить перед началом отопительного сезона.
Профилактический осмотр и обслуживание не являются составной частью гарантии и 
производятся за счет владельца котла.
Обязательный комплекс работ при профилактическом осмотре и обслуживании приведен 
в таблице 5.

Таблица 5.

Наименование работ Периодичность выполнения работ
Проверка плотности всех соединений в ды-
моходе.

При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Проверка работоспособности газовой авто-
матики.

При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Контроль давления газа.
При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Контроль функций и состояния основных 
горелок.

При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Контроль функций зажигающей (пилотной) 
горелки и её регулирования.

При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Чистка сопла основной и пилотной горелки. В случае необходимости
Чистка трубки пилотной горелки. В случае необходимости

Чистка термопары от нагара.
При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Чистка основных горелок. После прочистки 
продуть горелки воздухом.

В случае необходимости, но не реже одного 
раза в год.

Проверка работы терморегулятора.
При каждом посещении согласно графика 
технического обслуживания

Чистка турбулизаторов и труб теплообменни-
ка от сажи.

В случае необходимости.

Контроль и чистка фильтров. В	случае	необходимости
Замена мелких деталей и ремонт В случае необходимости
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причины Метод устранения

Пилотная горелка 
не горит.

Перекрыта подача газа на 
котел.
Отсутствие газа в газопро-
воде.
Газовый клапан закрыт. Газ 
не подается.
В трубопроводе запальной 
системы находится воздух.

Проверить или открыть газовый кран перед 
котлом.
Проверить, включая другой газовый прибор.
Нажать кнопку на газовом клапане.
Продуть трубку: для этого необходимо 
нажать кнопку на газовом клапане и удер-
живать её в течение минуты, после чего 
повторить запуск котла.

Пилотная горелка 
гаснет после от-
пускания пусковой 
кнопки.

Термопара стоит вне зоны 
горения.
Слабый огонь пилотной 
горелки.
Неплотный стык термопары 
у входа в термоэлемент.

Отрегулировать положение термопары отно-
сительно пламени пилотной горелки (пламя 
должно омывать 5-4 мм стержня термопары).
Прочистить трубопровод пилотной горелки.
Прочистить инжектор пилотной горелки.
Прочистить соединение термопары с термо-
элементом, легко закрутить гайку соедине-
ния до упора вручную, дожать на 1/4 оборота 
гаечным ключом.

Через короткое 
время нормаль-
ной работы котел 
полностью выклю-
чается.

Отсутствие газа.
Проверить наличие газа в трубопроводе 
перед котлом.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1.	 Завод-производитель гарантирует соответствие котла обязательным требованиям ТУ 
25.21.12-001-42628422-2021	и	Технического	регламента	«О	безопасности	аппаратов,	ра-
ботающих	 на	 газообразном	 топливе»	 при	 соблюдении	 потребителем	 правил	
транспортировки,	хранения	монтажа	и	эксплуатации,	а	также	выполнении	обязательного	
ежегодного	профилактического	обслуживания.

12.2.	 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со 
дня выпуска заводом-производителем.

12.3.	 В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока эксплуатации, возникше-
го по вине завода-производителя при соблюдении потребителем требований п.12.1, по-
требитель имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт котла производится 
специализированными сервисными центрами или местными службами газового хозяй-
ства. О выполнении ремонта должна быть сделана отметка в данном руководстве (Прило-
жение 2).

12.4.	 В случае выхода из строя какого-либо узла котла в период гарантийного срока эксплуа-
тации, специалист сервисного центра или газового хозяйства составляет акт о проверке 
котла, который вместе с заполненным отрывным гарантийным талоном, копией талона на 
введение котла в эксплуатацию и дефектным узлом направляется заводу-производителю.
Если подтверждается, что поломка произошла по вине завода-производителя, то устра-
нение неисправностей, ремонт или замена дефектного узла производятся за счет произ-
водителя.
При отсутствии дефектного узла или акта завод-производитель претензии не прини-
мает.
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ВНИМАНИЕ!
• Владелец котла теряет право на гарантийное обслуживание, а завод-произво-

дитель не несет ответственности, не гарантирует безотказную работу и снимает
котел с гарантии в случаях:

• несоблюдения правил установки, эксплуатации, обслуживания и установка кот-
ла в систему отопления с нарушением требований проекта;

• небрежного хранения, обращения и транспортировки котла потребителем или
торгующей организацией;

• если монтаж и ремонт котла выполнялись лицами, которые не имеют на это
право (пп.1.5, 4.2);

• отсутствия заполненного контрольного талона на введение котла в эксплуата-
цию специалистами территориального управления газового хозяйства;

• внесения изменений или доработок потребителем в конструкцию котла, не
предусмотренных нормативными документами завода - производителя;

• эксплуатации котла с давлением газа перед котлом более, чем 1764Па (180 мм.
вод. ст.);

• отсутствии штампа торгующей организации в талоне на гарантийный ремонт и
свидетельстве о продаже и нарушении контрольных пломб на газовом клапане;

• если не проводились обязательный ежегодный профилактический осмотр и об-
служивание котла;

• при обнаружении течи теплообменника котла и/или его деформирования вслед-
ствие превышения рабочего давления в системе теплоснабжения (таблица 1
п.7);

• при использовании в качестве теплоносителя системы отопления иных химиче-
ских веществ, кроме воды в соответствии с п.7.1.;

• при образовании накипи и прогара стенок теплообменника.

 
 


по	 вине	 владельца	 или	 неисправности	 котла	 после	 окончания	 гарантийного	 срока	
эксплу-атации,	 предприятие-производитель	 может	 провести	 замену	 или	 ремонт	
неисправного	узла	за	счет	потребителя.

12.6.	Срок	службы	котла	-	не	менее	15	лет	(исчисляется	с	даты	ввода	в	эксплуатацию).
12.7.	По	истечении	срока	службы	котла,	исчисляемого	с	даты	его	выпуска,	потребитель	дол-

жен	 прекратить	 его	 дальнейшую	 эксплуатацию	 и	 вызвать	 представителя	 обслужива-
ющей	эксплуатационной	организации	для	принятия	им	решения	о	возможности	прод-
ления	 срока	 службы	 котла.	 Невыполнение	 указанных	 действий	 потребителем	может	
привести	 к	 созданию	 аварийной	 ситуации	 и	 причинить	 вред	 здоровью	 и	 имуществу	
граждан.

12.8.	Утилизацию	котлов	необходимо	производить	согласно	действующему	законодатель-

ству.	 Котлы	 не	 содержат	 в	 своем	 составе	 и	 составе	 комплектующих,	 опасных	 для	
здоровья	 и	 окружающей	 среды	 веществ	 и	 материалов,	 поэтому	 особых	 требований	к	
утилизации	 не	 предъявляется.	 Теплоизоляция	 -	 подлежит	 утилизации	 в	 отходы,	 не	
подлежащие	 переработке,	 остальные	 детали	 подлежат	 переплавке.	 Раздельная	
утилизация	предотвращает	 потенциальную	опасность	для	окружающей	среды	и	для	
здоровья.

12.9.	Адрес предприятия -	изготовителя: ООО "ДАНКО" 433405 Ульяновская область, м. р-н Чер-
даклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустри-
альный, зд. 15, стр. 1, офис 4.    www.danko-rus.ru  /  www.danko-kotel.ru  8 800 234 73 91
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13. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.
Транспортирование котлов осуществляться в вертикальном положении, любым видом 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для данного вида транспорта 
при предотвращении механических повреждений и атмосферных осадков.
При транспортировании котлы должны быть надежно закреплены на транспортных средствах.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться без резких толчков и ударов и 
обеспечивать сохранность изделия.
Котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытом помещении с есте-
ственной вентиляцией в вертикальном положении в один ярус по высоте.
Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов - 2 (С) по ГОСТ 
15150-69. Срок хранения 1 год.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ КОТЛА

Котел	отопительный	газовый	стальной	(КСГ)	типа	ДАНКО - ___________________________________
заводской	№________________отвечает	требованиям	конструкторской	документации,	
ТУ	и	признан	годным	к	эксплуатации.
Котел	собран	бригадой
_________________________________                    ____________                  __________

/Фамилия, имя, отчество/ /подпись/ /дата/

М.П. Дата	выпуска	"_____"_________________20____г.
Испытания газовой системы проведено испытателем
_________________________________                     ____________                  	"____"_____________20___г.

/Фамилия, имя, отчество/ /подпись/ /дата/

______________ №______________________

Примечание: заполняемый текст в п.14 и п.15 допускается заменять наклеенной в руководство 
по эксплуатации этикеткой содержащей эти сведения.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Котел отопительный газовый стальной (КСГ) типа "Данко- ________________________________" 
заводской №__________________________.

Продан магазином __________________________________________________________________
/наименование торгующей организации/

"_____" ___________________ 20___ г.

Штамп магазина ________________________/подпись/

Котел	отопительный	газовый	стальной	(КСГ)	типа ДАНКО - __________________________
заводской №______________ упакован	в	соответствии	с требованиями	предусмотренными	
технической	документацией	и	ГОСТ	9.014-78.
Дата	упаковки	"_____"_____________________20____г.

Упаковщик	______________________________________
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

Модель __________________________________________________

Заводской № ____________________________________________

Продан магазином _______________________________________

__________________________________________________________
/название торгующей организации/

Дата продажи «_____»_________________20___ г.

Штамп магазина

Продавец ________________________________________________
/подпись/

Владелец (Ф.И.О., адрес) ________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Мастер (Ф.И.О.) __________________________________________

Дата ремонта «_____»_________________20___ г.

__________________ ____________________
   /подпись мастера/ /подпись владельца/

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________________________
/наименование сервисного центра/

_______________       _______________      ___________________
     /должность/ /подпись/ /Ф.И.О./

«_____»_________________20___ г. М.П.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

Модель __________________________________________________

Заводской № ____________________________________________

Продан магазином _______________________________________

__________________________________________________________
/название торгующей организации/

Дата продажи «_____»_________________20___ г.

Штамп магазина

Продавец ________________________________________________
/подпись/

Владелец (Ф.И.О., адрес) ________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Выполненные работы по устранению неисправностей _____

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Мастер (Ф.И.О.) __________________________________________

Дата ремонта «_____»_________________20___ г.

__________________ ____________________
   /подпись мастера/ /подпись владельца/

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________________________
/наименование сервисного центра/

_______________       _______________      ___________________
     /должность/ /подпись/ /Ф.И.О./

«_____»_________________20___ г. М.П.
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Приложение 1

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Данные о компании, выполнившей монтаж

Наименование
Адрес (с индексом)

Телефон (с кодом)

Ф.И.О. и подпись лица, выполнившего монтаж, номер телефона

Дата монтажа «_____»_____________20___г. М.П.

2. Данные о компании, выполнившей пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию

Наименование
Адрес (с индексом)

Телефон (с кодом)

Ф.И.О. и подпись лица, выполнившего первый пуск, номер телефона

Дата первого пуска «_____»_____________20___г. М.П.

Настоящим подтверждаю, что инструктаж мною прослушан, правила
эксплуатации котла разъяснены, с гарантийными условиями согласен.

Абонент  _________________________          _____________           ________________________
/Ф.И.О./	 /подпись/ /номер  телефона/

«_____»_________________20___г.
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Приложение 2

ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ

Наименование работ
Осмотр 

за 20__год
Осмотр 

за 20__год
Осмотр 

за 20__год

Проверка плотности всех соедине-
ний и тяги в дымоходе 

Проверка работоспособности газо-
вой автоматики по тяге

Контроль давления газа

Контроль функций и состояния 
основных горелок

Контроль функций зажигающей 
горелки и регулирование

Проверка работы газовой автома-
тики по пламени и на герметич-
ность соединений

Проверка работы терморегулятора

Другие работы (перечислить)
_______________
_______________

_______________
_______________

_______________
_______________

Дата проведения профилактиче-
ского осмотра

« __» ______20__ г « __» ______20__ г « __» ______20__ г

Мастер (Фамилия И.О.)

Подпись

Штамп обслуживающей органи-
зации

Штамп
организации

Штамп
организации

Штамп
организации

Подпись владельца

Вниманию владельца котла!
   Для бесперебойной работы котла в течение всего отопительного сезона все 

перечисленные работы при профилактическом осмотре обязательно должны быть 
произведены специалистом газового хозяйства или сервисного центра, допущенного 

к выполнению данного вида работ.
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ОТМЕТКИ О НЕИСПРАВНОСТЯХ И ЗАМЕНАХ ДЕТАЛЕЙ И О РЕМОНТЕ

Дата
Характеристика неисправностей,  

наименование замененных деталей

Кем 
произведен

 ремонт

Подпись лица,
выполняющего

ремонт






